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Auswertung Fragebögen Trinkwasser 2024

Hausanschlüsse gesamt 1.510

Abgegebene Fragebögen 431 28,5 %

Davon:

Keine Probleme 343 79,6 %

Trübungen bei Warmwasser 35 8,1 %

Trübungen an selten genutzten Zapfstellen 31 7,2 %

Vermehrt vorkommende Trübungen 22 5,1 %



Bad Hindelang: 11 Vermehrt vorkommende Trübungen

Nur an selten genutzten Zapfstellen



Bad Oberdorf: 4



Vorderhindelang: 8 Liebenstein/Groß: 4



Hinterstein: 4



Oberjoch: 3



Unterjoch: 18



Maßnahmen

• Besuch der Anwesen im vermehrt vorkommenden Trübungen 

durch Wasserwerk und Ingenieurbüro Güttinger

• Überprüfung der Hausanschlussleitung (Zuständigkeit: Gemeinde) 

evtl. Erneuerung Hausanschlussleitung

• Überprüfung der Hausinstallation (Zuständigkeit: Hauseigentümer)


